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Reinraum-Qualifizierung

Hiermit wird bescheinigt, dass die Reinraume bei der

Zollner Elektronik AG

im Werk Neukirchen b. HI. Blut
Lamer Stral3e 22
D-93453

die angegebenen Anforderungen erflllen (siehe Tabelle).

Anmerkung:

5/4/? VA A

Ort, Datum

Alle Reinraum-Qualifikationsuntersuchungen fur die Reinraume der
Halle 1, Halle 2, Zwischengang, First Cleaning, WAP wurden in
Anlehnung an DIN EN ISO 14644-1, DIN EN ISO 14644-2 und DIN
EN ISO 14644-3 in den jeweils aktuell gultigen Fassungen
durchgefihrt.
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